
準不燃材でした内装の仕上げに準ずる仕上げに関する計算
ET1000 ET3001 ET6000 ET8000

Av：鉛直投影面積（横ｘ奥行）　㎠ 1926.21 2226.4 4447.5 4447.5
Lsop：開口部可燃物水平距離＝2.04√Av　　cm 89.5 96.3 136.0 136.0
Lsal：開口部以外の面の水平距離＝1.59√Av　　cm 69.8 75.0 106.0 106.0
AH：水平投影面積（横ｘ高さ）　　㎠ 3697.98 4393 7725 9862.5
Hs：可燃物垂直距離　　ｃｍ 126.3 136.2 177.9 202.6
Ds：につてはストーブの任意点のｈを代入することにより任意の点からの可燃物燃焼基準距離となります。


